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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Karlshamn Energi Vatten AB
Dricksvatten

Prinsgatan 45
374 23  KARLSHAMN

Dricksvattenkontroll Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning      :  Långasjön VV egen ledn.
Provplats       :  K15
Analysomfattning :  Kemisk

Information om prov och provtagning

Fakturareferens :  216
Provtagningsdatum :  2023-01-17
Provtagningstidpunkt :  1120
Temperatur vid provtagning :  7.1 °C
Provets märkning :  Långasjöns VV egen ledn. K15
Provtagare :  EH/MB
Klor, total aktiv, fältmätn. :  -
VV=0 Anv=1 Nät=2 :  1
Desinfektion  Nej=0 Ja=1 :  1
Avhärdning Nej=0 Ja=1 :  0

Ankomstdatum :  2023-01-17
Ankomsttidpunkt :  2120
Temperatur vid ankomst :  3 °C

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

DIN EN ISO 23631-25 Bromklorättiksyra (1) <1 µg/l
DIN EN ISO 23631-25 Dibromättiksyra (1) <1 µg/l
DIN EN ISO 23631-25 Diklorättiksyra (1) <1 µg/l
DIN EN ISO 23631-25 Monobromättiksyra (1) <1 µg/l
DIN EN ISO 23631-25 Monoklorättiksyra (1) <1 µg/l
DIN EN ISO 23631-25 Triklorättiksyra (1) <1 µg/l

(1) Resultat levererat av SGS, Herten     D-PL-14115-02-07

Kommentar                               

Provtagningsfakta har lämnats av kund.
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Rapporten har granskats och godkänts av

Alexander Nilsson
Analysansvarig
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